

[bookmark: _GoBack]Приложение №15 к договору подряда № 
Устройство внутридомовых электросетей.
Обязательные к применению в соответствии с распоряжением правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р:
· СНиП 12-01-2004 Организация строительства.
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.
Добровольные к применению, в соответствии с приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.10 № 2079, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:

· СП 52. 13330. 2016 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение.)
· ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3).
· ГОСТ Р 32 395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.
· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
· СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
· СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
Иные нормативно-технические документы, но обязательные к применению на объектах ЮИТ:

· Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.
· Федеральный закон РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
· ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования.
· Федеральный закон РФ от 30.12.2009 N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
· ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
· ГОСТ Р 50571.7.01-2013 Электроустановки зданий. Часть 7.Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат.
· ГОСТ Р 50571.12-96 (МЭК 364-7-703-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун.
· ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2002 Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов. Часть 5-54.
· ГОСТ Р 50571.7.717-2011/МЭК 60364-7-717:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 7-717. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Мобильные или транспортируемые модули.
· ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.
· ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы.
· ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска.
· ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
· СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.
· [bookmark: _Hlk498776945]СП 76.13330 – 2016 (Актуализированная редакция СНиП  3.05.06.85  Электротехнические устройства.)
· СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
· Справочное дополнение к Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003).
· И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам.
· Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств.  Взамен ВСН 164-82.
· Правила устройства электроустановок 7-е издание .
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей .
· РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
· РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
· РД 12-08-2008 Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (с изменениями на 20 августа 2008 года).
· РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
· Пособие к Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21.122-87).
· Технический циркуляр N 13/2006 Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях.
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.




